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Ihre Nachricht Unser Zeichen Herr Cetin (Cet/SV)

; Le3R73d.S0V/Cet T: +49(0)201 3618-167
DVGW G 5305-2 Normu esas alinarak, Q20 ve Q32 Gas-Stop Prototip Bto(0120 0182103
asagida belirtilen 6zel test uygulamalart igin E: e.cetin@gwi-essen.de

“Arastirma ve inceleme projesi igin Teklif”

Sayin Giirsel Bey Geschaftsfiihrender Vorstand:
Dr.-Ing. Rolf Albus
Oncelikle Gas-Stop Q20 ve Q32 Prototip iiriinlerinizin test uygulamalari Wissenschaftlicher Vorstand:

icin Gas- und Warme-Institut (GWI) ait deney Laboratuvarini tercih

. N Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus Gérner
ettiginiz icin tesekkirler.

Verwaltungsratsvorsitzender:

Arastirma projesi kapsaminda Gas-Stop Grinleriniz “yatay” montaj Dipl.-Ing. Dietmar Spohn
konumunda DVGW G 5305-2 Norm'da belittilen esaslara gére test
edileceklerdir.

Gas-Stop diriinlerinizin, DVGW G 5305-2 Norm esas alinarak agagida

detayh olarak belirtilen test islemleri ve sonug¢ raporunun hazirlanmasi Sparkasse Essen
icin GWI'nin sizden talep ettigi Gcret BLZ: 360 501 05
Konto-Nr.: 208 033
SR L00E IBAN: DE12 3605 0105 0000 2080 33
Test uygulamalaninin her agamasi sizinle istisare edilecek ve gerek IRIRCOCESREDE
gorildiigiinde test islemleri sonlandinlacaktir. Bu asamada sizden sadece
testlerin sonlandirilmadan 6nceki yapilan islerin parasi talep edilecektir. Registergericht: Amtsgericht Essen

Registernummer: GWI Allg. I 1691

Asagida detayl olarak belirtilen test islemleri disinda firmanizin istemleri
USt.-ID.: DE 119655769

dogrultusunda yapacagimiz deneyler ek licrete tabidir.
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Testler:

DVGW G 5305-2 Norm, paragraf 4.8.2: Uc gévdenin veya entegre kesici
uclarin mukavemeti

Test basincina dayanmali ve sonra islevsel olmalidir. DVGW G 5305-2
Norm, paragraf 4.9.2 uyarinca sonraki sizinti testinde belirtilen degerleri
agan kalici bir deformasyon olmamalidir. Entegre kesici uglar, imalatgi
tarafindan belirtilen montaj kosullanni goéz &niinde bulundurarak
konumlarini korumah ve montaj baglantisina bagli kalmah ve orijinal
konumlarindan kaymasina izin vermemesi gerekir - Test basinci pres=10
bar, deney siiresi 120 saniye.

DVGW G 5305-2 Norm, paragraf 4.9.2: Sikilik testi

Gas-Stop kapandiktan sonra minimum ve maximum basin¢da sizinti orant
Slgiiliir. Bu islem 5 kez tekrarlanir. En son dlgiimden sonra Gas-Stop kapali
konumda 0,9 X Pmin{Minimum basing) ve 1,1 X pmax (Maximum basing)
olacak sekilde sizintt orami tekrar 6lgiiliir. Test sonuglarinda elde edilen
sizinti degerleri 3 dm3/h gegmemesi lazim.

DVGW G 5305-2 Norm, paragraf 4.12: Nominal akis, basinc kaybi ve
fonksiyonel test

Minimum basing {pmin) sabit tutularak, nominal akis Vn, DVGW G 5305-2
Norm, sayfa 26’daki diizenege gore ayarlanir. Bu esnada giris basinci p;
ve c¢ikis basinci p; farki (p;:-p2) Norm tablo 6’daki degerleri gegmemaesi
gerekir. Ozgiir Tip icin pminx 0,15 gecerli.

DVGW G 5305-2 Norm, paragraf 4.13.1: Sabit islem sirasinda kapanma
davranisi

Minimum basing (pmin} ayarlanir ve kapama gergeklesinceye kadar gaz
akisi artinihir. Test islemi 6 kez tekrarlanir. Gaz debisi Vn x 1,8 gegmemesi
gerekir.Elde edilen degerlerin ortalamasi hesaplanir ve Vy ile béliiniir.
Hesaplanan deger 1.3-1.8 araliginda olmali ve bu deger fs = Closing
factor olarak adlandirilir.

DVGW G 5305-2 Norm, paragraf 4.13.1: 4.13.2 gecici islem sirasinda
kapanma davranisi

Minimum basing {pmin) €n az 100 mbar ve akis miktarn Vn x 1,15 olacak
sekilde (Norm sayfa 28’daki diizenek de gériildiigi gibi) teste baglanilir.
Deney dlizeneginin sonunda 10 kez 5 saniye arayla solenoid valf acilip
kapatilir. Deney siiresince Gas-Stop’un devreyi kapatmamasi gerekir.
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Tiim Testler génderilen numuneler ile yapilacaktir.

Gonderilen: 4 adet Q20 ve 4 adet Q32 Gas-Stop, govde ve PE8O plastik
borular.,

Asagidaki veriler ile testler yapilacaktir.
Vn: Q20 = air : 19,4 m3/h-Vn gas : 25.0 m3/h
Q32 = air: 78,1 m3/h-Vn gas : 100 m3/h
Test icin denenmesi Arz edilen minimum ve maximum basing degerleri.
Pmin: B tipi 0,1 bar, C tipi 25 mbar, 6zgiir tip 35 mbar
Pmax: B, C ve Gzgiir tip 5 bar
Elde edilen degerlere gére tip onerilecek.

Testlerin gerceklesmesi igin sunulan teklifin sizin tarafinizdan imzalansp ve
damgali bir sekilde bize geri gonderilmesi gerekir. Ayrica Agdas Adapazan
Gas Distribution Inc. tarafindan resmi bir yazi ile teklifin onaylanmasu.

Sizin teklifimizi onaylamanizla birlikte calismalara baglayabiliriz.

Ayrica ekte bilgilerinize sunulan ingilizce genel g¢alisma sartlarimiz
gecerlidir.

GW!I bu proje kapsaminda {i¢ haftalik bir calisma siiresi dngérmektedir.

Saygilanmizla

Essen, 10. Mart 2020
Gas- und Wirme-Institut Essen e.V.
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Deney Laboratuvar Bagkani Deney Laboratuvan
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